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CAIET DE SARCINI

privind achizitia de servicii de reparare si de intretinere a corpurilor de cladirisia

instalatiilor/echipamentelor aferente

arcini face parte integranti din documentatia pentru elaborarea si

rezentarea ofertei si constitutie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreaza Propunerea tehnica
i Propunerea financiard dg

citre fiecare operator economic, in conformitate cu necesitdtile

Acestea definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ si tehnic precum si
isteme de asigurare a calitatfii, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau

Cerintele impuse in Chietul de sarcini vor fi considerate minime si obligatorii pe care trebuie sa
le indeplineasca ofertantii specializati detinatori ai licentei de functionare si cu personal avizat si
dtestat in serviciile de intrgtinere si revizie tehnica pentru echipamentele utilizate/exploatate in

in acest sens, orice ofertd prezentata care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini
va fi luata in considerare, daf numai in misura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui
ivel calitativ superior cerint¢lor minimale din Caietul de sarcini.

Orice oferta de furn
rezintd caracteristici tehnice

zare servicii care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau
inferioare celor previzute in acesta sau care nu satisfac cerintele impuse

n acesta, va fi respinsa ca negonforma.

I. CADRUL GENERAL

Spitalul de Boli Cronicg
Bucuresti, corpurile A, C, D,
depozit alimente.

ntretinere a corpurilor de
Linitdtii sanitare, pentru asigu

‘Document care contin

“Sf. Luca” isi desfasoari activitatea in Sos. Berceni nr. 12, sector 4,
E, F, cladire birouri, biserica, poarta I si poarta II, adapost cazuri sociale,

Spitalul de Boli Cronide SfLuca intentioneazd si achizitioneze servicii de reparare si de
cladiri si a instalatiilor/echipamentelor aferente acestora din incinta
area celor mai bune conditii pentru pacientii internati.
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Administratia Spitaletor si Serviciior Medicate Bucuresti

SPITAILUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

Prestarea serviciului
nstalatiilor aferente acestor
cladirea cat si instalatiile sunf

executd in scopul mentinerif

clectrice, instalatii termice, i

scoaterea lor din functiune
1sigurarea celor mai bune co

Precizdrile din acest
¢laboreaza propunerea tehnig
servicii.

serie de implicatii, dintre ¢4
- Asigurarea mentineri
perioada cit mai mare

- Evitarea uzurii excesi

- Cresterea timpului de

mai buna.

Prin achizitia acestor servic
masuri de intretinere si reparg
e Caracter preventiv;

e Caracter planificat.

II.
Obiectul contractului

.

[Luca” cu respectarea specific

OBIECTUL CONTH

Obiectivul general al acpstei achizitii il constituie eliminarea disfunctionalitatilor si mentinerea
caracteristicilor functionale gle cladirilor si instalatiilor aferente.

de mentenantd presupune verificarea si intretinerea cladirilor si a

1, necesitate impusa de faptul cd, pe parcursul exploatrii in timp, atat

supuse procesului de uzurd sau de degradare normala.

Serviciile de mentenantd reprezintd ansamblul de operatii de intretinere si reparare care se

starii tehnice a cladirilor si a instalatiilor aferente acestora (instalatii

hstalatii sanitare de apa rece si apd calda menajer, instalatii de colectare
ape pluviale, hidranti interipri exteriori etc) prin verificari periodice, revizii tehnice la intervale
stabilite, respectiv ansambliil de operatii care se efectueazi pentru intretinerea instalatiilor fira

prin respectarea principiului cheltuirii eficiente a banilor publici si
ditii de functionare a Spitalului de Boli Cronice ”Sf.Luca”.

Serviciile de mentenafa ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini au caracter permanent.
Prezentul Caiet de Sarcini cpntine informatii privind conditiile tehnice si cerinte minime ce trebuie
ndeplinite pentru gestionafea, verificarea, intretinerea si repararea corpurilor de cladiri si a
nstalatiilor/echipamentelor djin incinta Spitalului de Boli Cronice ”Sf.Luca”.

Caiet de Sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se
a, de catre fiecare ofertant, in vederea incheierii contractului de prestéri

Realizarea activitdtilor de intretinere/reparatii ale cladirilor si instalatiilor aferente acestora are

re mentionam:
cladirilor si instalatiilor aferente acestora in stare de functionare o
de timp;

Ve a instalatiilor aferente cladirilor;

functionare a instalatiilor;

- Efectuarea activitatilgr de intretinere si reparare cu cheltuieli cat mai reduse si de o calitate cat

I se urmdreste asigurarea unui dublu caracter intregului ansamblu de
re, si anume:

' ACTULUI
il reprezinta achizitionarea unor servicii de reparare si de intretinere a

orpurilor de clidiri si a ipstalatiilor/echipamentelor din incinta Spitalului de Boli Cronice “Sf.

tiilor tehnice din prezentul CAIET DE SARCINI.
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Administratia Spitatelor si Servicilor Medicale Bucuresti

SPITAILUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

Durata contractului e

[V.VALOAREA ESTIMA

Valoarea estimata a
21.900,00 lei farda TVA/luna

V.CARACTERIST]

V.1.INSTALATII ELECT]

Prestatorul va realiza intretin
instalatia electric
instalatia de imp3
instalatia de para
tablouri electrice
circuite de lumin
circuite pentru ily

circuite pentru ily
circuite de priza

corpuri de ilumi
startere, dulii, pri
Distributia principala

usoard exploatare a instalatiil
In cazul iIn ca
rhodificdri/inlocuiri/suplimen
osturi suplimentare.

“Document care conting Yate cu carac
o !

[1I. DURATA CONTRACTULUI
bte de 8 luni, respectiv de la data de 01.05.2023 pana la 31.12.2023.

TA A SERVICIILOR

serviciilor prestate este de 175.200,00 lei firda TVA, reprezentand

X 8 luni = 175.200,00 lei fira TVA/8 luni.

|CI TEHNICE PE TIPURI DE SERVICII

RICE SI DE FORTA

prea preventiva si corectiva a urméatoarelor instalatii:
8 de lumina si de forta ;
imantare si priza de pamant;

rasnet;

i
iminat de siguranta;

minat perimetral;
onofazice ;

circuite de priza frifazice ;
corpuri de iluminjat fluorescent tip LED, FIRA 2x20w, 4x20w, 2x40w,etc

at incandescent ;
ze, intrerupatoare, comutatoare.
se face din tablourile generale citre panourile de distributie din care

pleacd circuitele de alimentage pentru fiecare corp de cladire, asigurandu-se astfel o sistematizare si o

br electrice din incinta spitalului.
e echipamentele si utilajele enumerate mai sus suferd
tari, Prestatorul isi asuma preluarea acestora, in forma modificata, fara

tor persore! rotnte d Regulement general ds Fratectie 7 Uatslor (UEI675/ 206
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Administratia Spitaletor si Servicilor Medicaie Bueuresti

LUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

2. Servicii solicitate

Modul de lucru:

I

I

in prima luni in ¢
nstalatiilor electrice si de fo
51 va inainta beneficiarului
> QGrafic de revizie tehn
> Grafic de revizie tehn
Dupa aprobarea graficeld
oraficului, din motive care ti
de revizie si verificari este 4
putea efectua la timp, dupa ¢

Mentenanti preventivi (cel
Se solicita Prestatoru
ntretinerea acestora, consult
bot afecta siguranta, disponil
orta.
Serviciile de mentens
brincipal a urmatoarelor serv
e Verificare tablou geng
Verificarile im
Madsurarea rez
Masurarea rez

Verificare faze brans
Verificarea tablourilo

Verificarea tablourilo
Verificarea si calibrar
Strangerea imbindrilo
380V);

Aspirarea prafului/cy
exterioare;
Verificarea instalatiild
Verificarea prizelor.

“Document care contine
=

Verificarea fujm

are se presteaza serviciul, prestatorul va face un inventar al tuturor
(td pentru fievare cladire in parte, va verifica fiecare componenta in parte

icd si verificdri a starii tehnice a instaltiilor electrice si de forta;

icd si verificari PRAM.

r, acestea vor fi revizuite de comun acord cu beneficiarul . Nerespectarea
h de Prestator, vor fi penalizate de Beneficiar. Scopul realizarii graficelor
icela de a monitoriza in permanenta starea tehnici a instalatiilor si de a
Nz, reparatii, verificari sau revizii obligatorii.

putin o dati pe luni)

ui urmdrirea sistematicd a comportirii retelelor electrice, echipamentelor,
anta si informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau
ilitatea si /sau alti indicatori de performanta ai instalatiilor electrice si de

intd preventiva a instalatiilor electrice si de forta presupun prestarea in
cii:

tral, ce cuprinde cel putin urmatoarele:

binarilor prin suruburi la barele colectoare si ramificatiile acestora;
stentei de izolatie la barele colectoare si ramificatiile acestora;

stentei de izolatie la intrerupatoarele automate intre faze si masa;
ctiondrii elementelor termice si electromagnetice.

mente: intrdri/plecari din TG;

" electrice de distributie;

Verificarea modului de funtionare a sigurantelor si inlocuirea celor defecte;

" si instalatiilor electrice din Centrala Termica;
ba consumatorilor / tablou electric;

r prin insurubarea din tablourile electrice interioare si exterioare (220V —
ratarea tabloului electric general si tablourilor electrice interioare,

r electrice interne in fiecare cladire in parte;

ate cu caracter persansl protgjate de Regulament general de Protectie 2 Datalor (1IDE79/ 205"
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Administratia Spitalelor si Servicilor Medicale Bucurest

SPITALUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

Verificari PRAM I4 intervalele previzute de lege, cu aparate speciale, testate metrologic
si emitere Buletine de verifjcare

Verificdrile PRAM s¢ vor efectua cu aparate special, verificate metrologic, omologate, de doua
ori pe an (o data pe timp uscat si o data pe timp umed) sau ori de cate ori legislatia o impune.

Prestatorul va verifich continuitatea prizei si instalatiilor de legare la pamént -PRAM, conform
prevederilor legale.

Cele mai importante gerviciii PRAM sunt urmatoarele:
Masurarea rezistenteil de dispersie a prizei de pamant
Curentul de scurt cirduit
Verificarea continuitatii centurii de impamantare la fiecare cladire in parte
Verificare continuitate nul de protectie circuite
Verificare aparate de protectie (inclusive disjunctoare diferentiale)
Incercarea cablurilor circuitelor) electrice maxim 1kv — circuit monofazic
Incercarea cablurilor circuitelor) electrice maxim 1kv — circuit trifazic
Verificarea impamaniarii prizelor de pe tronsoanele circuitelor monofazice si coloanele de
alimentare a tablourilpr de distributie din tronsoanele circuitelor trifazice
* Verificarea vizuala aftablourilor electrice si a instalatiilor electrice interioare aferent fiecarui
compartiment/sectie
® Marcarea corespunzitoare cu indicatoare vizibile a elementelor de instalatii electrice care
prezinta pericol de elgctrocutare
® Pentru tabloul general se vor efectua lucrarile urmatoare:
- Verificarea imbindrilor prin suruburi la barele colectoare si ramificatiile acestora
- Masurarea rezjstentei de izolatie la barele colectoare si ramificatiile acestora
- Masurarea rez|stentei de izolatie la intrerupatoarele automate intre faze si masa
- Verificarea functionrii elementelor termice si electromagnetice
 Orice alte verificari impuse de legislatie sau necesare pentru buna functionare a instalatiilor pe
impamantare si care nu au fost previzute in acest Caiet de Sarcini
Pe baza mésuratorilon si inregistrarilor se va intocmi un Raport de verificare periodica, la care
e vor atasa buletine PRAM, [in care sunt cuprinse toate datele obligatorii, in conformitate cu legislatia
h vigoare care certifica stareq instalatiilor si echipamentelor electrice
Aceasta reprezintd masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de impamantare si paratraznet
i are ca scop:
- Prevenirea eleftrocutarii pacientilor si a personalului angajat care utilizeaza instalatia
electricd si echiipamentele conectate la instalatia electrica
- Prevenirea incgndierii si prevenirea distrugerii aparaturii electrice si electronice
- Verificarea continuitatii nulului de protectie

=3 (N

sl
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Administratia Spitaletor si Servicilor Medicale Bucurest

LUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

Verificarea si intretinerea
a. functionarea instalatei de il
b. verificare panouri indicatq

Alte verificiri necesare:
Verificarea p4
Verificarea cq
unde este cazy
Verificarea gr
Marcarea cor
care prezinta j
Orice alte sd
functionare a

|

B) Mentenanta corectivi (o

Mentenanta corectivi a instal

* Reparatii ale instalatid
Calibrare consumator
inlocuire lampi, tubus
parte
Inlocuirea sigurantelo
Inlocuirea prizelor, co|
Montarea de noi corpt
Inlocuire contoare ele
Remedierea sau dupi
(inclusiv la aparatele d
Montare tablouri elect
Maésuritori faze

iluminat exterior alcat

corpuri de iluminat de

electrice si de forta

Reparatii si refacere Ig
Inlocuirea cablurilor, d

Remedierea sau dupi ¢

Interventii operative (1

fomponentelor instalatiei de iluminat exterior, asigurand astfel:

uminat exterior la parametri normali,

are luminoase (casete luminoase).

riodica a aparaturii, a contactelor etc

rpurilor de iluminat de siguranti si de continuare a lucrului si repararea
l

Lpurilor de pompare
Espunzatoare, cu indicatii vizibile, a elementelor de instalatie electrica

ericol de electrocutare
rvicii de verificare impuse de legislatie sau necesare pentru buna
nstalatiei electrice si de forta

Fi de cite ori este nevoie)

atiilor electrice cuprinde cel putin urmitoarele:

i de iluminat, aparataje
/tablou electric
i fluorescente, drosere, startere, becuri etc. la fiecare corp de cladire in

- defecte

mutatoarelor si a intrerupitoarelor defecte
iri de iluminat, in functie de necesitate
trice

caz inlocuirea segmentelor de cabluri si conductori electrici intrerupti
e aer conditionat

rice, cofrete si altele asemenea

gaturi doze de derivatie

onexiunilor, corpurilor de iluminat defecte aferente instalatiei de
pita din:

az inlocuirea lampilor, panourilor/ casetelor luminoase sau a altor
ecte sau nefunctionale existente;

eparatii accidentale) la generatoarele electrice cu personal autorizat,

orice alte servicii de inllocuie/reparare/ interventie necesare pentru buna functionare a instalatiei

So0s. Berceni nr.12 Sector 4 Buc

cod Fiscal ; 4340650
c-mail:_office@soitalulsfluca.ro
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Administratia Spitalelor 5t Servicitor Medicaie Bucures:i
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UL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA’

costul acestora.

este obligatorie.

[

k

satre beneficiar, functie de

\utoritatea contractanta, vor
nai scurt functie de necesit

€ apa rece, calda, rezerva

A
I
i
q
identice cu cele inlocuite.

Resurse tehnice

7]

erviciilor de mentenanti (ec
entru acestea).

Se va prezenta tabel

3. Materialele, piesele de sc
reparatii si intretinere (

In urma solicitarii Agtoritatii contractante
Ofertantul impreuna cu Bd
schimb/subansamblelor/ mat

Remedierea defectit
modului de interventie a ex¢
fiind inclusa in costul contra

La sfarsitul lunii ¢
pentru efectuarea interventii
adauga o cota de aprovizionare de maxim 10%.
Lista cu materiale, g

sectiile spitalului in acea lun4

Timpul de constatars
ora de la primirea sesizarilor

Prestatorul va asigur

himb si consumabilele utilizate in indeplinirea contractului de
ladiri se vor evidentia in urmatorul algoritm:

(mail, telefonic, comanda scrisa functie de urgenta),
neficiarul va constata defectiunea si va stabili necesarul pieselor de
erialelor necesar a fi inlocuite, prezentand lista materialelor precum si

nilor se va face dupd acceptarea de citre Autoritatea contractanta a
rcutantului (oprirea partiala a furnizarii de utilitati, dupa caz), manopera
Ctului de service. Utilizarea Indicatoarelor de Norme de deviz in vigoare

hlendaristice, prestatorul va prezenta lista cu materialele achizitionate
or, facturile si bonurile fiscale aferente acestor materiale la care se va

iese de schimb, ansamble si subansamble va fi verificata si aprobata de
ucrarile executate in conformitate cu referatele de necesitate emise de
calendaristica.

p al defectiunilor sesizate de Autoritatea contractanta este de maximum o
, ar in timp de maxim 4 de ore de la primirea comenzii lansate de catre
fi asigurate piesele de schimb constatate defecte si inlocuite in timpul cel
, urgenta si asigurare contra riscurilor de incendiu, inundatie, defectiuni

a
le utilajelor care compun plj‘ralctele de risc ale spitalului (tablouri electrice, centrala termica, instalatii

de apa, etc). Componentele folosite pentru montare vor fi functional

p toate dotdrile, echipamente si logistica minima necesard prestarii

hipamente, scule, ustensile, scari, aparatura etc. precum si consumabilele

cu echipamentele, sculele, ustensilele etc. care vor fi utilizate pentru

—
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Adm tiz Spitaleicr si Servicitor Medicate Bucuresti

LUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

T e}

I

V.2. CENTRALA TERMI(
1. Descriere centrali termig

A. Centrala termica
consumatoare de gazmd
Cele 2 arzatoare sunt R
pompe, vase de expans
fiecare cazan, pompe
pentru evitarea produce
de gaz.

Boilere, in numar de do

B. Instalatia sanitara

Conducte principale

menajera;
Conducte de canalizad
Coloane de alimentare
apa caldd menajera

montati pe obiectele s4
Grupuri sanitare (WC
oglinda sanitara, chiuy
dus, etc) dispuse in tog

Conductele de agent te

bnducte din PPR, iar cele de
In cadrul operatiunilor
1calzire, a distribuitoarelor s

domeniu.

Cod Fiscal - 4340650
E-mail: office@spitalulsfiuca.rs
Website: www spitalulsflucaro

cartea tehnica de catre producatorii echi

sos. Berceni nr. 12 Sector 4 Bucy
Telefon: 021/334.30.10, Fax: 02

[A si INSTALATII TERMICE si SANITARE

a si instalatie sanitari interioara

are 2 cazane de apa caldd Ygnis de pardoseali, model FBG 540,

ptan, cu debit caloric 540 kw, presiune 4 bar, temperatura maxima 100°C.

iello model RS 70, cu o putere maxima de 814 kw, butelie de egalizare,
une. Cazanele sunt prevazute cu 4 supape de siguranta, cte 2 pompe pe

le recirculare pentru asigurarea temperaturii minime necesare pe retur
rii condensului, cos de fum din inox 600 mm, panou de comanda, senzor

Lid, cu o capacitate de 1.000 litri fiecare.

interioara contine urmitoarele elemente principale:

distributie agent termic;

Conducte principale de distributie apa rece si apa calda

c;

Cu apa rece si apd calda menajera care asigura alimentarea cu apa rece si

Conducte de legatura de la coloane la punctele de consum (bateriile sau robinetii de apa

initare);
uri, vas we cu rezervor, porturi hértie, savoniere, port-prosoape, etajere,

ete, dusuri, pisoare, lavoare, sifoane de pardoseala, spalitoare inox, cazi
te corpurile de cladire in care functioneaza spitalul

mic, apé caldd menajera si rece sunt realizate din teava zincata si/ sau
scurgere din fontd care sunt ingropate sau mascate.

de intretinere periodice, lunare, a centralei termice, a coloanelor de
a corpurilor de incalzire se vor efectua obligatoriu operatiile previzute
pamentelor, la intervalele prevazute in reglementarile legale
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2. Servicii solicitate

beneficiarului:
o Qrafic de revi

Dupa
Nerespectarea graficului, din
Scopul realizarii gra
permanenta starea tehnica a i

—

evizii obligatorii.

- e

n conditii de calitate.

N

delimitare a zonelor:

*| verificare vase de expans

In prima luna in cz
componentelor centralei ter

o Qrafice de rev

Grafice de rev

De asemenea, in fieca
si va transmite Serviciului Td

\) MENTENANTA PREVH

*| verificare armaturi, fiting

*| verificari flanse vane, roh

]

*|  verificdri stare racorduri dlimentare, racorduri scurgere
*| verificdri imbinari prin injurubare;

curatare corp vane si robipeti de depuneri.
ungere lagdre pompe, axe|vane;

iline;

vie tehnica si verificari a starii tehnice a centralei termice;

NTIVA (cel putin o dati pe luni)

iri, console chiuvete, lavoare si pisoare;

2 2 ot persal proteats d Requlments general de Protece a Datlor (VEI578/ 208"

re se presteaza serviciului, prestatorul va face un inventar al tuturor
mice si instalatiilor sanitare, termice si de canalizare si va prezenta

izie tehnica si verificari a stirii tehnice a instalatiilor de incilzire cu
corpuri statice;
Grafice de revjizie tehnica si verificiri a instalatiilor sanitare si apa calda menajera;

izie tehnica si verificari a instalatiilor de colectare ape pluviale si
canalizare (intprioara si exterioara);

aprobarea graficelor, acestea vor fi revizuite de comun acord cu beneficiarul.
motive care tin de prestator va fi penalizata de beneficiar.
icelor de revizie tehnica si verificari este acela de a monitoriza in

istalatiilor si de a putea efectua la timp, dupa caz, reparatii, verificiri sau

re saptdmana a fiecarei luni, Prestatorul efectueazi o verificare, va estima
hnico - Administrativ necesarul de materiale pentru prestarea serviciilor

ineti, pompe; manevrarea lunara a robinetilor de trecere si a vanelor de
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O

verificare supape de aeri
verificarea instalatiilor di

Servicii de mentenanti la ¢

verificarea si intreting
menajera

Sire

n grupurile sanitare

rea conductelor de alimentare cu agent termic, apa rece si apa caldi

verificarea termoizolgtiei tevilor de transport apa calda si agent termic

verificarea parametrilpr (presiune, temperaturd) apei reci si calde si luarea de masuri pentru

mentinerea parametri
verificarea etanseititi

or optimi

instalatiei, respectiv controlul eventualelor pierderi de apa

verificarea gradului dg corodare sau depunere prin demontarea unor armituri de pe traseu si

controlarea capetelor

verificarea modului de

garniturilor aferente
localizarea defectelor

conductelor

fixare a suportilor conductelor si armaturilor si a gradului de uzurd a

se realizeaza urmarind zonele umede (umezirea pretilor , a tavanelor)

verificarea reglajului instalatiei

verificarea lunara a geogerelor si canalelor

entrala termica

Verificarea periodici ¢
incélzire si inlocuirea
Verificarea periodici {
robinetilor de radiator
Asigurarea aerisirii ins
Verificarea vaselor de
Verificarea mansoanel
conducta
Golurile din peretisi p
rezistente la foc
Verificarea modului dd
inchidere si deschidere
din cauza depunerilor,
folosi garnituri noi

onform graficului de revizie, intretinere si repararea conductelor de

radiatoarelor sparte

onform graficului de revizie, intretinerea sirepararea , inlocuirea
de aerisire si a vanelor existente pe distribuitoare/colectoare
talatiei in vederea unei bune functionari a acesteia

icolectare la sistemele de aerisire a instalatiei de incilzire

or de trecere prin pereti si plansee si a izolatiei dintre manson si
lansee cu rol de protectie la foc, vor fi etansate obligatoriu cu materiale
functionare a armiturilor de inchidere (usurinta in manevrare, gradul de

, starea garniturilor). In cazul blocarii sau reducerii sectiunii de trecere
armaturile se vor demonta si se vor curdta, iar pentru etansare se vor

“Document care conbing d iz cu caracter ;?E/Sqqa/ proleste z/zf /?egu/amenm/ general e Frotectie a Datelor (HER78/ 7015
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Administratia Spitatelor si Senvicilor Medicale Bucurest

SPITALUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

- Verificare pozitionare ermostate;

care nu au fost prevarute in acest Caiet de Sarcini.

- Verificare si refacere,|acolo unde este cazul, izolare electrici cazan;
- Verificare inchidere/deschidere usi cazan.
- Verificare deschidere capac cutie de fum spate;

- Verificare si control tiraj cos de fum;

- Verificare si curatare ¢utie de fum spate;

- Verificare si reconectdre electrici cazan;

- Verificare si curétare drzitor: curétare, reglare si gresare;
- Verificarea functiondr|i tuturor echipamentelor de control si a programatorului secvential;
- Verificarea termostatejor (de lucru, de maxim, de siguranti);
- Verificare tablou de cqntrol si martori luminosi;

- Verificare cazan/ arzifor pentru scapari de gaz si apa;

- Verificarea si ajustareq echipamentelor de control.

- Verificarea si analiza dazelor (noxe) si verificarea randamentului.
- Verificare si control saptaminal al calitagii apei din instalatia de incalzire

- Verificare si aerisire pompe de alimentare cu apd, verificare curent de sarcina.
- Verificarea functiondrif tuturor sistemelor de protectie si alarmi.
- Verificéri etansari flanse, garnituri, imbinari -suruburi, etc.

- Evaluarea capacitatii d¢ functionare normala a fieciryi subansamblu.
- Verificarea filtrului stapilizator de gaz.

- Verificarea etanseitatii robinetelor de retinere, verificarea reductoarelor de presiune prin
demontarea si verificjrea pieselor componente si, la nevoie, inlocuirea celor defecte

- Verificare conducte de alimentare cu apa rece/calda atat in Centrala Termica cat si spre
consumatori, distribuftor/colector, vase de expansiune, verificare si analiza apa in instalatie —
statie dedurizare, schimbatoare de calduri in placi, verificare documentatie tehnici conform
cerintelor ISCIR — in vederea autorizarii necesare functionarii in cadrul legal etc.

- Orice alte verificari impuse de legislatie sau necesare pentru buna functionare a instalatiilor si

% Revizie tehnica lunard (mentenantd) — cuprinde cel putin urmatoarele operatiuni

- Verificare, scoatere, cprifare si repozitionare spirale de turbionare de pe tuburile de fum;
- Verificare si curitare {uburi de fum de depuneri si funingine;

2
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Administratia Spitaleler si Serviciitor Medicale Bucurest

SPITALLUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

cazul.

e sarcini.

Prestatorul va respecta toate
din domeniu. In timpul expl

Serviciile de 1intretin
permanent.

1.1.  Cerinte obligatorii:
Prestatorul trebuie sa

XSL (cu personal tehnic de s

*VT (cu personal tehnic resp

XSVTI (cu responsabil atesta
chipamentelor din domeniul

e autorizat ISCIR conform prescriptiilor tehnice: PT AI-20 10, PT-C11
ecialitate, supraveghere lucrari);
pnsabil cu verificarea tehnica);

e T T o B o B |

.2.  Verificari tehnice peri

reglementarilor in domeni
cazanelor si echipamenteld

>

ceste verificari se executa
¢comandarile producitorului

b

nctionarea in conditii de sig
verificdrile, incercarile si
caracter minimal: examin

—————

la data scadenta/ cerefea ISCIR se vor efectua verificari

D10, CI1-2010 si a altori reg

fum); verificari de functig
reglare sarcina cazan; verif
orice alte verificari impuse
care nu au fost prevazute if

Verificarea zilnica a pernei de aer din vasele de expansiune si completarea acesteia - daca este

Verificare schimbatogre de cildura in placi, vase de expansiune, boilere.

Orice alte verificari impuse de legislatie sau necesare si care nu au fost prevazute in acest Caiet

Pentru prestarea servigciilor de intretinere a echipamentelor componente ale centralelor termice,
precizérile/ normele/ instructiunile/ prescriptiile/ standardele in vigoare
atarii, se vor identifica toate riscurile si se vor lua toate masurile pentru
diminuarea sau evitarea consg¢cintelor negative.

ere/ supraveghere/ verificare ale centralei termice vor avea caracter

k-

cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/

ISCIR), cu atestat operator RSVTI pe persoand juridica.

dice (VTP) si revizia anuala:

tehnice obligatorii conform
. in vederea obtinerii autorizatiei ISCIR de functionare in continuare a
r ce intra sub incidenta ISCIR/ CNCIR.

la scadenta sau cererea ISCIR si se vor realiza in conformitate cu

. normele si prescriptiile tehnice ISCIR: PT C4-2010, C6-2010, C7~
lementari legale si reprezintd ansamblul de activitafi menite sa asigure
irana a cazanelor, pe toata durata de valabilitate a contractului.

probele intocmite de catre prestator odatd cu VTP vor avea urmatorul
area instalatiilor de alimentare (combustibil, electricitate, apa, cos de

nare la rece (protectii, etanseitate circuit combustibil, gaze arse, aer),
care automatizare centrala, buletinele de atestare a verificirilor ete;

de legislatie sau necesare pentru buna functionare a centralei termice si
acest Caiet de sarcini.
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Verificari tehnice periodice
pentru derularea prezentului

1.3. Revizia anuala a Cen
Revizia anuala a Centraldi

Reviziile tehnice ale ipjectoarelor (duze, rulmenti, ungere);
b
¢. Revizia intregii instald
d. Verificarea pompelor
. Verificarea si curatare
f. Verificarea si revizuirg
g. Verificare si tarare sup
h
ermice si care nu au fost prey
i. Revizia anuala a centr
ersonalului alocat pentru deq

Pentru operatiunile p
ominaliza, din cadrul persd
testat RSVTI din cadrul co

14. Atributiile specialistului
sa identifice toate instalatiile
sa permitd numai functionare
sa efectueze inspectii de sup
bua ori pe sdptimana;
sa efectueze admiterea func
stalatiile/echipamentele conf
sa solicite eliberarea avizuly
escriptiile tehnice previd acd

|

Revizii tehnice boilerg:

V'TP) vor fi prestate cu personal autorizat,din cadrul personalului alocat
Contract.

ralei Termice
Termice se va efectua o data pe an

>

tii (vane, robineti, etansare);
e recirculare (palete, rulmenti, vane, garnituri etc);
h filtrelor de impurititi, a rezervorului de combustibil;

a tunelului de gaze pentru a se preintdmpina accidente;

ape de siguranta montate pe cazane, boilere
orice alte verificari impuse de legislatie sau necesare pentru buna functionare a centralei

dzute in acest caiet de sarcini.

alei termice va firealizata cu personal autorizat, din cadrul
ularea contractului.

evazute in Caietul de Sarcini, Prestatorul va pune la dispozitie si va
nalului alocat pentru derularea prezentului contract, un specialist cu

mpaniei, in vederea intocmirii documentatiei si efectudrii demersurilor
entru continuarea activititii in CentralaTermica.

RSVTI

echipamentele din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;

a echipamentelor/instalatiilor autorizate si inregistrate la ISCIR;
raveghere a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ce] putin de

ionarii instalatiilor/echipamentelor si verificrile tehnice in utilizare la
orm prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;

I obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care
st lucru;

Docurment care contine dyte cu caracter personal protejate de Regulamentul general de Protecte 2 Datalar (WBE78/2008"
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1 sa urmareascd pregatirea in
1 sa anunte de indata ISCIR
pe care le are in evidenta si

sa ia masurile necesare si
siguranta, prin efectuarea re
nstructiunilor tehnice ale acd
- sa se asigure ca utilizarea
wutorizat si instruit, in confor
le exploatare ale instalatiilor,

Icestora in vederea cercetirii
sa solicite in scris serviciuld
lin cauza defectiunilor apaj
erificare, revizii, inlocuiri de
sa solicite autorizarea funct
ntroducere pe piata, conform
sa verifice existenta docum
onform actelor normative ap
sa Intocmeasca si sa actug
omeniul ISCIR;
sa instruiasca si sa examine
el instruit intern, in conform
e exploatare ale instalatiilor/
sa puna la dispozitia servici
ersonalul de deservire a echi

sa asigure existenta la fiec
bnditii normale a instalatiei/d
1z de avarii, intreruperi si
sa solicite in scris
stalatiilor/echipamentelor la
hnice in utilizare;

sa propund in scris serviciy

serviciului

a se asigure ca instalatia/echipamentul este utilizata/utilizat in conditii de
viziilor, reparatiilor si intretinerii de catre persoane autorizate, conform
stora;

nstalaiei/echipamentului se face numai de catre personalul de deservire
mitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor
echipamentelor;

talatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice in utilizare;

despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile
sa asigure oprirea acestora din functiune si, daca este posibil, izolarea

i tehnico - administrativ oprirea unor instalatii si/sau echipamente ISCIR
ute ori ca urmare a necesitatii efectudrii unor lucrari de intretinere,
piese sau reparatii capitale;

onaril numai a instalatiilor/ echipamentelor care indeplinesc conditiile de
legislatiei in vigoare;

entelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR,
icabile;

lizeze evidenta centralizata pentru toate instalatiile/echipamentele din

pe anual personalul de deservire, atat cel autorizat de citre ISCIR, cat si
itate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor
echipamentelor;

hlui tehnico - administrativ autorizirile anuale (vizarea carnetelor pentru
pamentelor (fochisti, operatori, etc);

are loc de munca a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea in
chipamentului si a documentelor cuprinzand masurile ce trebuie luate in

dereglari ale instalatiei/echipamentului sau ale proceselor in care

easta/acesta este inglobata/ inglobat;

tehnico administrativ

oprirea din functiune a
expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari

lui tehnico - administrativ Graficele de revizie si verificari tehnice in

utilizarea aferenta anului urmitor, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/
echipamentelor;
Joment carsconsne dte oy cracter persane rotite de Regulament genersl d Prtecte Dol 1679/ 2015”
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- sa urmdreascd eliminarea
utilizare;

- sa verifice si sa vizeze
lermenele si cu respectarea n
- sa confirme/sa accepte luci
prevederile prescriptiilor tehi
- sa intocmeasca procesul

supravegheze si sa confirmg

sa confirme lucrarile de ve
ale instalatiilor/echipamentel
1 Sa urmareasca pregatirea in
sa participe la cercetarea ay
are le are in evidenta, i

venimentelor;

sa fie prezent in termen
upraveghere la solicitarea in

o0

sa informeze in scris ISCIR,
nstalatii/ echipamente, in caz
sa anunte ISCIR in vederea
ile de la data casarii;

) —

N

sa anunte ISCIR, in termer
are intra in conservare si sa uy
sa anunte in scris ISCIR,

o

o

i

(1

(5

—

sa respecte prevederile pr
aj

etindtorul/utilizatorul instalaf
intocmirea tuturor actelor/g
rocese verbale, norme inter

blicabile instalatiilor/echipan

‘Vocument care conting d

neconformitatilor constatate cu ocazia efectuirii verificarilor tehnice in

registrele de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in
odalitagilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;

arile de instalare, montare la instalatiile/echipamentele in conformitate cu

ice aplicabile;

verbal de introducere in reparare a instalatiilor/echipamentelor, sa

efectuarea reparatiei prin procesul-verbal de finalizare a lucrarilor la

nstalatii/ echipamente, in copformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile:

ificéri tehnice in utilizare pentru investigatii/examindri cu caracter tehnic

br, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile;
stalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice in utilizare;

ariilor sau a accidentelor produse la instalatiile/echipamentele ISCIR pe

n vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a

de maximum 2 ore la instalagiile/echipamentele pe care le are in
spectorului de specialitate din cadrul ISCIR sau la solicitarea Autoritatii

“ontractante prin serviciul telin ico-administrativ;

in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de
ul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
scoaterii din evidenta a instalatiilor/echipamentelor casate, in cel mult 15

de 15 zile, despre oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor
rmareasca realizarea lucririlor de conservare;

in termen de cel mult 15 zile, incetarea raporturilor contractuale cu
iei/echipamentului;

losarelor care tin de competenta personalului responsabil cu RSVTI
ie de exploatare a instalatiilor ISCIR, norme de instruire a personalului

hnic de deservire a acestor instalatii etc)

pscriptiilor tehnice ISCIR si celelalte dispozitii legale in domeniu,
entelor din centrala termica a spitalului, pe care le supravegheazi.

£y Coraeter perore protate de Requlamentu geners de Provecti 2 Dailor (UE673/ 2016
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Acministratia Spitalelor si Servicitor Med

SPITALUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

e Bucuresti

Nr.crt. | Denumire echipament Cantitate/buc
l. Centrala termicd-cdzan ACM 540kw,nr.5307900407720/2009 1
2. Centrala termici-cazan ACM 540kw,nr.5307900407713/2009 1
3. Ascensor persoane 1275 kg,nr.persoane -17 1
4. Ascensor persoane { 630 kg,nr.persoane -8 ]
5. Ascensor persoane 450 kg,nr.persoane -6 ]
6. Vas expansiune centrali termica 500 | 2
7. Sterilizator Laboratpr analize 1
8. Sterilizator Radiologie 1

o

it

oy
—

Servicii de verificare si intre

Servicii de verificare si intre

ncalzire

* Verificarea instalatiilot

Principalele operatiugi sunt:
* Evaluarea zilnicd a eventualelor defectiuni

Asigurarea aerisirii instalatiei in vederea unei bune functionari a acesteia;

rtinere a instalatiei de incitlzire cu corpuri statice

Verificarea periodica, intrefinerea conductelor de incalzire si a radiatoarelor;

Verificarea vaselor de coledtare la sistemele de aerisire a instalatiei de incilzire;

finere a instalatiei sanitare apa rece si caldi menajera

Verificarea periodica, intrefinerea, manevrarea robinetilor de radiator, de aerisire si a vanelor
xistente pe distribuitoare/ co ectoare, a radiatoarelor;

Orice alte verificari impuse|de legislatie sau necesare pentru buna functionare a instalatiei de

Defectarea instalatiilo de alimentare cu apa, se refera la instalatiile interioare ce alimenteazi
inctele de consum (bateriile,|racordurile si robinetii montate in/pe obiectele sanitare) poate provoca
undatii si sunt cauzate de cofoziunea conductelor sau manevrdrile defectuoase ale armiturilor.

din grupurile sanitare, reparatii si /sau inlocuire elemente defecte
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Administratia Spitaletor si Servicilor Medicaie Bucurest
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]

Verificarea, intretine
menajera

e Verificarea parametri
mentinerea parametri
® Verificarea etanseitat
e Verificarea gradului
controlarea capetelor
e Verificarea modului
garniturilor aferente
e [ocalizarea defectelo
e Orice alte verificiri i

apa rece si calda

Revizia instalatiei se face pq

Rezultatele constatiril
verbal pentru a fi avute in

Verificarea sifoanelor
un ciclu de dezinfectar

Demontare, curatire, dd

e Controlul etanseititii

® Verificarea gradului ¢
controlarea capetelor ¢

e Verificarea modului d
garniturilor aferente

e Verificarea mansoaneg
conducta

e Verificarea modului d
inchidere si deschider
din cauza depunerilor
folosi garnituri noi

® Verificarea etanseitit
demontarea si verifica

e Verificarea reglajului

¢ Orice alte verificari im)

ervicii de verificare si intre

rea si repararea conductelor de alimentare cu apa rece si cu apa calda

lor (presiune, temperaturd) a apei reci si calde si luarea de masuri pentru
or optimi
I instalatiei, respectiv controlul eventualelor pierderi de apa

e corodare sau depunere prin demontarea unor armituri de
conductelor

e fixare a suportilor conductelor si armdturilor si a gradului de uzuri a

pe traseu si

[ se realizeaza urmarind zonele umede (umezirea peretilor, a tavanelor)
mpuse de legislatie sau necesare pentru buna functionare a instalatiei de

riodic, in perioade stabilite prin grafice intocmite si constau in:

nstalatiei (conducte, imbinari, armaturi de inchidere si de serviciu)

e corodare sau depunere prin demontarea unor armaturi d
onductelor

e fixare a suportilor conductelor si armaturilor si a gradului de uzurs a

€ pe traseu si

lor de trecere prin pereti si plansee si a izolatiei dintre manson si

e functionare a armaturilor de inchidere (usurintd in manevrare, gradul de
E, starea garniturilor). In cazul blocarii sau reducerii sectiunii de trecere
armdéturile se vor demonta si se vor curdta, iar pentru etansare se vor

i robinetilor de retinere, verificarea reductoarelor de presiune prin
ea pieselor componente si, la nevoie, inlocuirea celor defecte

nstalatiei;

puse de legislatie sau necesare pentru buna functionare a instalatiei

pr facute cu ocazia verificarilor si reviziilor vor fi trecute intr-un proces -
vedere cu ocazia reparatiilor curente sau capitale.

linere a instalatiei de colectare ape pluviale

pentru lavoare, spalatoare, cazi dus si a sifoanelor de pardoseala pentru

b o
=

zinfectare si remontare a sifoanelor

>
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Administratia Spital

LUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

Servicilor Medicale Bucuresti

- Verificarea, intretingrea, repararea si desfundarea caminelor de canalizare interioara si
exterioard;

- Verificarea, intretingrea si desfundarea conductelor de canalizare din fonta, pozate sub
pardoseala si a sifoanglor de pardoseala;

- Evacuarea din reteaua interioara de canalizare a deseurilor, reziduurilor, etc, care ar putea duce
la infundarea sau detdriorarea racordului de canalizare sau a retelei publice de canalizare;

- Asigurarea curatenieilcdminului de racord;

- Verificarea periodicala receptorilor de terasi din interiorul cladirii, eliminarea apelor colectate;

- Asigurarea functionafii permanente a instalatiei;

- Depistarea unor anoralii in functionarea retelei de canalizare (refuldri periodice, reducerea
debitului evacuat, emanatii de mirosuri provenite din reteaua de canalizare etc);

- Urmdrirea gradului d¢ etanseitate al instalatiei si depistarea eventualelor pete de umezeala pe
pereti, plansee, condute, tasarea pardoselii etc;

- Controlul subsolurilof si canalelor tehnice in vederea depistérii eventualelor scurgeri si/sau
infiltratii;

- Controlul depunerilor de frunze, gunoaie, zépada etc pe receptorii de terasd sau pe capacele
gurilor de scurgere a dpelor meteorice;

- Raport lunar al activitiitii desfasurate.

3) MENTENANTA CORECTIVA (ori de cate ori este nevoie)

Reparatii instalatii sanitarg si incalzire, instalatii canalizare obiecte sanitare: inlocuire robineti
trecere, robinet coltar, robjnet dublu servici;

Reparatii si inlocuiri condjicte alimentare cu apa rece, ACM si agent termic atit in CT cit si spre
consumatori;
Reparatii/ inlocuiri vane s{ flanse diferite dimensiuni;

Reparatii/ inlocuiri baterii) racorduri si cordoane de alimentare si evacuare, chiuvete, lavoare dus,
cadite dus, vase si rezervogire WC, alte obiecte sanitare:

Desfundare/ curatare, refisare/ inlocuire scurgeri chiuvete, cidite de dus si sifoane de pardoseala;
Remedierea scurgerilor de|apa, inlocuirea gamiturilor la obiectele sanitare existente, conducte,
tuburi, fitinguri, conectori ptc:

Refixare/montare suport pfosop, dispenser sapun, oglinda, polita oglinda, usa vizitare;
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Administratia Spitalsler i Servicilor Medicale Bucresti

SPITALUL DE BLI CRONICE “SF. LUCA”

Py

s
d
echipamente/ software ale ¢
A

Prestatorul isi asuma preluared

Rlesurse tehnice

* Inlocuire burdufuri vase ¢
» Inlocuire apometre;
»  Demontare/ montare supa
» Desfundare/ curatare tub
+ Inlocuire spirale fum;

noi;

aflate sub contract si inlog

'ENTRALA TERMICA S

Reparatii accidentale, ale utilajelor si instalatiilor ce fac obiectul prezentului capitol

* inlocuire/ demontare/ mqntare radiatoare:
* Montare/ demontare ponipe in vederea efectuirii reviziilor, reparatiilor, etc:
* Inlocuire robineti tur/retyr radiatoare, vane;

Xpansiune;

pe de aerisire;

ri cazane;

* Montare/ demontare supape de siguranta de pe cazane, in vederea inlocuirii celor uzate cu unele

Inlocuiri flanse, vane, robjineti, pompe;

1 Identificarea si repararea fefectiunilor raportate de Autoritatea Contractanta la echipamentele

uirea pieselor defecte - raspunsul la sesizare sa nu depéaseasca 1 ori;

1 Remedierea oricarei defdctiuni nu trebuie sa depaseasca o zi lucratoare din momentul primirii
sesizdrii. In cazul in care nu se poate remedia deficienta in termenul mentionat, va instiinta imediat
Autoritatea Contractanta, e motivul intArzierii si data estimata a remedierii;

INSTALATII TERMICE SI SANITARE pentru aducerea lor la un

icrarilor de reparatii acciden

O = 3 e

Prestatorul asigura sd
coatere din uz si dupa caz cal
e Boli Cronice “Sf. Luca”,

utoritatea Contractanta.
In cazul in care echi
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ivel tehnic corespunzator cy inlocuirea pieselor defecte daca este cazul. Termenele de executie a

ale sunt impuse, dupa cum urmeaza: - in termen de o ori de la anuntarea

efectiunii. Acest termen se ppate prelungi prin acordul partilor.

rvicii de consultanta privind necesitatea inlocuirii, propunerii pentru
sarea cu inlocuirea utilajelor din Centrala Termica din dotarea Spitalului
precum si servicii de consultanta privind necesitatea upgradarii unor
dror costuri de productie si/sau operare nu se mai Justifica pentru

bamentele si utilajele enumerate mai sus suferi modificari/ inlocuiri,
| acestora, in forma modificata, fara costuri suplimentare.
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UL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA’

Prestatorul va asigurr
serviciilor de mentenanti (e
bentru acestea).
Se va prezenta tabel
prestarea serviciilor solicitatd

a toate dotdrile, echipamente si logistica minima necesars prestarii

hipamente, scule, ustensile, scari, aparatura etc. precum si consumabilele

cu echipamentele, sculele, ustensilele etc. care vor fi utilizate pentru
prin Caietul de Sarcini, conform tabelului:

Nr.
Crt.

Echipament Cantitate

Jum

Y.3. Verificiri si revizii p

el

20

le presiune joasd, redusa,

Intretinerea instalatiil
lhatd pentru evitarea eventual

Descrierea serviciilor
h vederea conformarii cu cer

Verificarea arzitoarelg
Verificarea starii cond
Verificarea etanseitati
din instalatie, cu spum|
Verificarea functionir
Verificarea functionar
Verificarea starii riasuf]
Prestarea serviciilor sd

Serviciile se vor efectu

emedierea defectiunilor c¢
pitalului de Boli Cronice “
Remedierea defectiun
mponente/echipamente, caz
Inlocuirea echipament
eneficiar.

‘Document care conting

el;]‘iodice si la nevoie la instalatiile de utilizare

gaze naturale in regimul
edie

br de utilizare a gazelor naturale este o masura de sigurantd ce trebuie
plor scapari si infiltrdri de gaze.

ntele legale, este necesar a fi efectuate urmatoarele:
r i a stdrii imbindrilor si garniturilor de etansare aferente;

uctelor de gaze si a stabilititii conductelor montate aparent pe suporturi;

imbindrii conductelor si a armiturilor la presiunea de lucru a gazului

a de apd, cu sapun sau alte tehnologii de verificare a etanseitatii

i aparatelor de masurd, control, reglare si de siguranta
i echipamentului de reglare
atorilor si a caminelor existente

va efectua dupa un grafic stabilit impreuna cu beneficiarul serviciilor,

fara perturbarea activititilor zilnice ale unitatii sanitare.

a sub supravegherea reprezentatilor spitalului.

pnstatate la instalatiile de utilizare a gazelor naturale din cadrul
f. Luca”:

lor se va face in misura in care nu este necesard inlocuirea unor
in care se va pune la dispozitia Beneficiarului un deviz estimativ.
elor se va face numai dupa aprobarea devizului estimativ de cétre

2 2L Cormeter rsorelpruteats de Requlament goners| oz Protecti o Datlor (VE673/ 2015
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Aoministratia Spitaleter si Servicitor Medicale Bucuresti

SPITALLUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

Pentru piesele utilizafe la remedieri se vor prezenta urmatoarele documente-
-Fisa tehnica

rCertificat de garantie
‘Certificat de conformitate.

Cerinte tehnice si de calitate jmpuse ofertantului:

- Sa aibd personal calificat in domeniul prestarii serviciilor de verificare /revizie tehncia
periodicd a instalatiildr de utilizare gaze naturale;
- Safie autorizat ANRE, conform reglementirilor in vigoare.

Tabel echipamente

Nr.crt. | Denumire echipanjent Cantitate/buc
l. Centrala termicd-cazan ACM 540kw,nr.5307900407720/2009 1
2. Centrala termici-cazan ACM 540kw,nr.5307900407713/2009 I
3. Vas expansiune centrald termica 500 | 2
4. Coptor — bloc alimenptar 3
5. Plitd — bloc alimentgr 3

-

4. MENTENANTA STARE TEHNICA CLADIRI SI SPATII ANEXE

1. Servicii de intretinere ¢ladiri interior si exterior: cerinte generale

Mentenanta preventiva (cel putin o dati pe lunai)

: verificarea zilnica, pentru {dentificarea si remedierea defectiunilor aparute in cladire;

verificarea, elementelor de] tamplarie metalica, PVC sau de lemn (broaste, incuietori, clante,
cercevele, lacrimare, etc);

verificarea usilor din fiecage corp de cladire, salon, grupuri sanitare, birouri, etc;
verificarea, elementelor de{mobilier (paturi, noptiere, mese, scaune, cuiere, etc);
verificarea pardoselilor din linoleum, gresie, parchet, etc;
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SPITALUL DE BLI CRONICE “SF. LUCA”

Administratia Spitalelor si Servicitor Medicaie Bucurest

verificarea peretilor placati cu faianta;

verificarea teraselor;
verificarea camerelor teh
orice alte verificari impus

Mentenanta corectiva (ori d
- Inlocuirea geamurilor]
- Inlocuirea elementelo
cercevele, lacrimare, etc)
- repararea usilor de la
- inlocuire yale, incuiet

- repararea elementelor
- repararea pardoselilo
linoleumului, gresiei,

- repararea peretilor, zu

- intretinerea teraselor §
etc);
- orice alte reparatii/in
cladirilor
- eliberarea si monitoriz
pastreze libere caile i
materiale, nici macar
Normele aprobate cu C

constructie verticale s
elementelor traversate,
incendiu, de citre divé
prevederile art. 2.4.19.

N —

hice din fiecare cladire in parte;

e de legislatie sau necesare pentru buna functionare a cladirilor

e cite ori este nevoie)
sparte;

F tamplarie metalica, de termopan sau de lemn (broaste, incuietori, clante

ntrarea principala in fiecare cladire;

Dri, etc:

- repararea usilor din fi¢care corp de cladire, salon, grupuri sanitare, birouri, etc;

de mobilier (paturi, noptiere, mese, scaune, cuiere, etc.);
din linoleum, gresie, parchet si inlocuirea acolo unde este cazul, a

barchetului, etc;
- repararea peretilor plagati cu faianta si inlocuirea acolo unde este cazul a faiantei, etc;
pravit, vopsit, etc;

- fixat/inlaturat tigle, ajte elemente de pe acoperisul cladirilor

i mentinerea curdteniei (inliturarea frunzelor, deseurilor, acumularilor,
ocuiri, impuse de legislatie sau necesare pentru buna functionare a

area cailor de circulatie interioara de la subsol. Prestatorul este obligat sa
nterioare de circulatie din spital. Nu se accepta depozitarea diferitelor

provizorie pe holuri si cai de acces. Trebuie respectat art. 110 din
IMAI nr.163/2007;

- obturarea cu materiale incombustibile a spatiilor libere la traversarea elementelor de

W orizontale, astfel incat sa se asigure rezistenta la foc egald cu cea a
dupa caz cu rol de limitare a propagdrii focului si a fumului in caz de
rse utilitafi, (conducte, conductoare, cabluri electrice). Se vor respecta
din Normativul P118-99.
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Administratia Spitaletor si Servicitor Medicale Bucuresti
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o]

2. Servicii de lacatuserie si
Mentenanta preventiva (ce
rverificare balamale, broaste]
rverificare integritate plase ¢
verificare elemente de prind

jverificare integritate garduri

verificare orice alte elemente
revizii sisteme inchidere usi

verificare elemente prindere

verificare integritate usi methl

5i

lentenanta corectiva (ori de
- reparat tamplarie pvc/
inlocuire balamale, br
reparare, reglare, gres:
inlocuire broaste, chei
sticla low-e, sticla mata et

demontat, inlocuit si m

gresat rulmenti, balam
in caz de nevoie desfad
de gips carton;
reparatii si inlocuirea ¢

1

opritoare de usa, sine s
executa montari/ demo
reparat/ montat plase ¢
reparat/ refixat paturi nf
montat/ demontat zavo
refixat jgheaburi si buy
refixat covoare/ travers
montare banda adeziva

n

- strins/ inlocuit elementg
- inlocuit/ sudare (cu apai
ale instalatiei de aliment

aste, butuci, cremoane, chedere, alte el

at de sudura electric, aparat autogen) conducte cu d=1/2" -
Are Cu apa rece, apa calda si agent termic;

Docvment care contine 5/512'

sudura

putin o dati pe luni)

clante, timplarie al/ pve, cremoane, chedere, elemente de blocare usi, etc;
bntra insectelor;

pre si sustinere a jgheaburilor si burlanelor;
indicatoare rutiere;

ice;

metalice la solicitarea autoritatii contractante;

ferestre, broaste, balamale, butuci - gresare, manevrare, etc;

cite ori este nevoie)

aluminiu;

emente componente tamplarie;

re, inlocuire elemente feronerie tamplarie al/ pve cu geam termopan,
bal

-
Mo

amale, sisteme inchidere, rame, standuri, manere, silduri, geam tras,

ontat roti carucioare, dupa caz;
1

erea tamplariei metalice de la tavanele fal

€

s€ ce au in componenta placi

lementelor de lacatuserie, la echipamente si mobilier fix (incuietori,

ghidaje etc);
tari geamuri pe suport metalic;

ntra insectelor;
etalice;

are usi, deblocat usi;
lane;

pvc scari;

anti-alunecare;

fixare indicatoare rutiere;

10", flanse
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LUL DE BLI CRONICE “SF. LUCA”
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Administratia Spitatetcr st Servicitor Medicale Bucuresti

o

obiecte de mobilier;
- sudare panouri gard d

- efectueaza taieri cu af

3. Servicii de tamplarie

Verificare timplarie din lemn,
Verificare elemente prindere,
Yerificare integritate mobilies
Yerificare orice alte elemente
Revizii sisteme inchidere usi

2) Mentenanta corectiva
repararea mobilierului din in
reparare usi lemn, suporturi d
inlocuire broaste, clante, but
¢onfectionare mici obiecte di
reparatii mobilier exterior: m

(S

xteriori):

intretinere a instalatiei
- verificarea instalatiei d

W ——

- sudare elemente carugioare transport alimentele, rufe, pacienti, targi, paturi metalice alte

- sudare usi metalice, grilaje geamuri;

in curtea spitalului;

- sudare conducte, elemente cazane din centrala termica;

arat de tdiat fix sau de tip flex, numai cu permis de lucru cu foc deschis,

eliberat de persoana desemnata din cadrul spitalului ce indeplineste atributii PSI.

1) Mentenanta preventiva (cel putin o dati pe lund)
Verificare integritate usi si fefestre din lemn/pve/aluminiu;

pvc/aluminiu;

inchidere usi si ferestre din lemn/pvc/aluminiu;

din lemn: mese, dulapuri, paturi, noptiere;

confectionate din lemn/pve/aluminiu;

51 ferestre din lemn/pve/aluminiu, inlocuit broaste, balamale, butuci:

ori de cate ori este nevoie)

inta cladirilor: mese, scaune, paturi, noptiere, rafturi, birouri, dulapuri
iverse, etc;

ici, balamale la elemente din lemn/pvc/aluminiu;

h lemn, pal, etc: polite, rafturi, glisiere;

Pse, banci, foisoare etc.

Servicii de verificare si infretinere instalatia de stingere incendiu (40 bue. hidranti interiori /

% Prestatorul trebuie sa detina autorizatie MAI — pentru prestarea serviciilor de verificare si

de stingere incendiu

e hidranti care trebuie sa fie in permanenta sub presiune;

Telefon: 021/334.30.10, Fax: 02
Cod Fiscal : 4340650

E-mail:_ofice@spitalulsfluca ro
Website: www spitalulsfluca.ro
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Administratia Spital

SPITALUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

st Servicilor Medicate Bucurest

- verificarea zilnica a jnstalatiei de hidranti interiori/ exteriori si in special a robinetilor, daci
sunt completi si in stqre buna de functionare;

- verificarea echiparii fhidrantilor cu: racorduri hidrant, furtun incendiu cu D=2", echipat cu
racorduri hidrant §i teqva ajutaj;

- verificarea uzurii say degradarii garniturilor de la racordurile robinetului hidrant - pentru
remediere - se schimbja aceastd garnitura, dupa inchiderea alimentirii cu apd a instalatiei;

- repararea hidrantilor dare determina pierderi mari de apd in jurul acestuia;

- verificarea stérii de functionare a luminoblocurilor iluminatului de sigurantd pentru marcarea
hidrantilor interiori, rgspectiv pentru marcarea ciilor de evacuare;

- orice alte verificari impuse de legislatie sau necesare pentru buna functionare a instalatiei si
care nu au fost prevazjite in acest caiet de sarcini;

- raport lunar al activitafii desfisurate.

Trebuie respectate: L¢gea 307/2006, art. 19, lit. L, privind verificarea, repararea si intretinerea
nijloacelor de aparare impotiiva incendiilor si coroborat cu O.M.A.L 163/2007, art. 82, lit. ¢ si d, art.
129, art. 137, art. 139, art. 149.
La instalatiile de stipgere cu apa a incendiilor, se vor avea in vedere: instructiunile de
inctionare si verificare periodica a instalatiilor, care trebuie si cuprindd schema de principiu,
escrierea, modul de utilizare si intretinere a instalatiilor in situatie normala si in caz de incendiu.

=

. =h

Dupa fiecare revizie sau dupa fiecare interventie, la care s-au folosit robinetii de inchidere
entru reglajul hidraulic al instalatiei, se va efectua o noua reglare a instalatiei.

5e]

5| Servicii de verificare si intretinere Instalatii si echipamente/aparaturi aer conditionat
- aparate de aer conditionat, de urmitoarele marci: AIRCOOL, INVENTOR, PANASONIC,

YAMATO, MIDEEA, VORTEX, MISTRAL, VERYO, HAIER
- echipament de agr conditionat ce contine 2 unitdti exterioare (chiller) si 25 unitati
interioare, marca ILG;

- echipament de a¢r conditionat ce contine | unitate exterioard (chiller) si 14 unitati
interioare, marca L G;
Prestatorul trebuie si exdcute pentru echipamentele mentionate lucrari de service in conformitate
cu normele de intretinere specifice, precum si servicii de montare/demontare aparate de aer
cgnditionat.
Serviciile de verificare $i intretinere se executd ori de cate ori este nevoie, avand in vedere
asigurarea functionalitatii tutugor aparatelor si echipamentelor de aer conditionat.
Operatiuni necesare pentfu intretinere aparate de aer conditionat :

————
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SPITAILUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

s,

este cazul

national de prodys

pentru dezinfectip
pentru dezinfectig
- Efectuarea setarilp

- Raport lunar al adt
- Alte activitati, dup

6. Alte lucriri de reparatii

tgvi, cabluri, etc;

—

nlocuire tevi, cabluri, etc;
fieparat trepte scari din beton;

- Verificarea stéri| generale a echipamentului, verificarea starii de functionare, intocmirea
notei de constatare si a listei cu materialele necesare pentru remedierea defectiunilor, daca

- Verificarea conekiunilor electrice, curatarea traseelor electrice, curatarea condensatoarelor

- Verificarea motoprelor electrice si a ventilatoarelor

- Verificarea stirii|ventilatoarelor si curitarea paletelor, turbinelor, daci este cazul

- Verificarea prin femontare/montare a filtrelor de aer, curatarea si dezinfectia acestora cu
produse biocide|avizate de citre Ministerul Sanatdtii si care se regdsesc in registrul

e biocide actualizat sau schimbarea acestora

- Curétarea carcasglor interioare, radiatoarelor, filtrelor, daci este cazul

- Verificarea sisterpului de drenaj, curatarea tevii de condens

- Verificarea circuftului frigorific

- Verificarea elemg¢ntelor de protectie si control

- Dezinfectia obligatorie cu produse biocide avizate de catre Ministerul Sanatatii si care se
regasesc in registrul national de produse biocide actualizat; se vor folosi produse care
asigurd o dezinfdctie cel putin de nivel mediu (actiune fungicida, conform standardelor

suprafetelor critice); se va atasa avizul sanitar al produselor utilizate
aparatelor de aer conditionat
r de programare automatizare echipament

- Controlul elementelor de reglaj

ivitatii desfasurate
dcaz

mici reparatii la pereti indrepfat colturi, muchii pereti, glafuri si pervazuri;
montat/demontat placi faiantp pe/ de pe pereti, pervazuri, in vederea efectudrii lucririlor de inlocuire

-montat/ demontat placi gresfe pe/ de pe pardoseli, trepte scari, in vederea efectudrii lucririlor de

ontat/ demontat placi din gips carton;

ontat/ demontat placi tavan|casetat;

-varuire copaci cu bidineaua s
-refixare borduri;
-Vopsire borduri;
-vopsire si lacuire elemente de

u pompa;

lemn/metal

i
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Administratia Spitalaior st Servicilor Medicaie Bucurest

LUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

-repararea peretilor placati ¢
-repararea peretilor, zugravit
-prindere covoare/ traverse p

-indeplineste orice alte ope
Autoritatea Contractanta

Interventii si repara
In urma solicitarii Au
Dfertantul impreuna cu Be
schimb/subansamblelor/ mat
costul acestora.
Remedierea defectiu
modului de interventie a exad
ind inclusd in costul contrad
>ste obligatorie.
La sfarsitul lunii ¢
pentru efectuarea interventii
dauga o cota de aproviziona

Lista cu materiale, p
atre beneficiar, functie de |
ectiile spitalului in acea lunal

I
|
¢

E

d

fon)

ra de la primirea sesizarilor

"o

hai scurt functie de necesitat
e utilajelor care compun pu

apa rece, calda, rezerva
entice cu cele inlocuite.

-t

—_

=

Lesurse tehnice

wn

¢

entru acestea).

i~

Se va prezenta tabel
restarea serviciilor solicitate

Timpul de constatard

\utoritatea contractanta, vor 1

Pretatorul va asigura
prviciilor de mentenanta (ech

I faianta si inlocuirea acolo unde este cazul a faiantei, etc;

vopsiti, etc;

ve la scari;

atiuni de administrare a cladirilor, de complexitate redusa, solicitate de

tii, in caz de defectiune:

toritdtii contractante (mail, telefonic, comanda scrisa functie de urgenta),

neficiarul va constata defectiunea si va stabili necesarul pieselor de
erialelor necesar a fi inlocuite, prezentand lista materialelor precum si

nilor se va face dupd acceptarea de citre Autoritatea contractanta a
cutantului (oprirea partiala a furnizarii de utilitati, dupa caz), manopera
tului de service. Utilizarea Indicatoarelor de Norme de deviz in vigoare

dlendaristice, prestatorul va prezenta lista cu materialele ach izitionate
or, facturile si bonurile fiscale aferente acestor materiale la care se va
re de maxim 10%.

iese de schimb, ansamble si subansamble va fi verificata si aprobata de
ucrarile executate in conformitate cu referatele de necesitate emise de
calendaristica.

al defectiunilor sesizate de Autoritatea contractants este de maximum o
iar in timp de maxim 4 de ore de la primirea comenzii lansate de catre
1 asigurate piesele de schimb constatate defecte si inlocuite in timpul cel
P, urgenta si asigurare contra riscurilor de incendiu, inundatie, defectiuni
hctele de risc ale spitalului (tablouri electrice, centrala termica, instalatii
de apa, etc). Componentele folosite pentru montare vor fi functional

toate dotdrile, echipamente si logistica minima necesars prestarii
ipamente, scule, ustensile, scari, aparatura etc. precum si consumabilele

cu echipamentele, sculele, ustensilele etc. care vor fi utilizate pentru
prin Caietul de Sarcini, conform tabelului:
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SPITALUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

Administratia Spitaleler si Servicilor Medicale Bucurest

defectiunilor aparute la instala

- | lista cu personalul propus p

Crt.

Echipament Cantitate

I. Descriere servicii

servicii si va cuprinde, minimn
1descrierea completa a pro
instalatie si serviciu in parte;
- operatiunile efectuate cu tim
- dotarile necesare.
Neprezentarea descrid

=

ecare tip de instalatie si ser
ferta va fi considerata necon
ompletarile ulterioare.

o0

La elaborarea ofertei
restatorul va tine cont de

< ..

igoare din domeniu;

La intocmirea oferte

—
—

stalatiilor si se vor preciza t
Pentru asigurarea niv

>

ntretinere, a asigurdrii revizi

s¢ule) si logistica necesara

Prestatorul va prezents

PRECIZARI PRIVIND ELABOARAREA OFERTEI

Propunerea tehnica respecta prevederile legislatiei in vigoare care reglementeazi astfel de

um:

bedurilor de mentenanta preventiva si corectiva pentru fiecare tip de

pii de realizare;

rii complete a procedurilor de mentenanta preventiva si corectiva pentru
iciu in parte, se considera nerespectarea cerintelor Caietului de sarcini si
forma, conform art. art. 215 alin. 5 din Legea 98/2016 cu modificarile si

tehnice privind serviciile de mentenanta a spatiilor si a instalatiilor,
toate precizérile/ normele/ instructiunile/ prescriptiile/ standardele in

tehnice se vor evidentia riscurile care pot apdrea in exploatarea
ate masurile care trebuie luate pentru diminuarea sau evitarea acestora;
tlului cantitativ si calitativ al acestor servicii, ofertantul trebuie si-si

aprecieze valoarea ofertei, lyand in calcul necesitatea asigurdrii zilnice a personalului tehnic de

lor/verificarilor solicitate, a resurselor tehnice (unelte, echipamente si
care sd permitd interventia si remedierea, in cel mai scurt timp a
Lile si serviciile descrise;

in cadrul ofertei si urmitoarele documente:

entru prestarea serviciilor;
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LUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

Operatorul economig
cazul in care este declarat ¢
inceperea prestirii serviciiloy
- dovada angajarii in cadru
- avizul medical cu mentiun

pentru electrician si instal
Cheltuielile aferente

2. Resurse tehnice: echipan
Prestatorul va asigura

serviciilor de mentenanta (ec
$e solicita prestatorului asi

permanent pentru urgente.

3. Resurse umane care treb

Pentru prestarea activi
€ comunicare cu autoritatd

o

onsultari in scopul desfisura

"OORDONATOR ACTIVI
“alificare: maistru/iginer/dj
LXperienta: minim 2 ani cod

(> SR o < T e WO

oveditoare ¢ a condus acti

restatorul
n
4:00 — 22:00 (Sambata si D
ipavegherea centralei term

va asigura 2 i

=t

773

*

treaga de 8h avand progrq

INSTALATII ELECTRI(

va atasa o Declaratie pe proprie raspundere - prin care confirma ca in
astigdtor, in termen de 10 zile de la semnarea contractului, inainte de
va depune pentru personalul propus urmatoarele documente:

firmei prestatoare a personalului;

ea apt de munca;

ator avizul medical va avea mentiunea apt pentru lucrul la inaltime;
bbtinerii acestor autorizatii/avize etc. sunt suportate de catre ofertant.

ente, scule si dispozitive cu care trebuie sa presteze serviciile
toate dotdrile, echipamente si logistica minima necesari prestarii

hipamente, scule, ustensile, scari, aparatura, ete).
purarea de telefoane mobile personalui angajat, precum si dispecerat

iie alocate pentru intregul contract
tatii ofertantul/prestatorul va desemna un coordonator care va avea si rol

a contractanta pentru raportdri in cadrul contractului dar si pentru
rii in bune conditii a tuturor serviciilor.

TATE

riginte santier

rdonare activititi mentenanta/coordonare santier , inclusiv acte
vitati de mentenanti similare

schimburi de muncitori calificati (electrician/instalator) cu norma
m de lucru de Luni pAni Vineri intre orele 06:00 -14:00 si respectiv
uminica la interventii) precum si un fochist autorizat ISCIR pentru

ice 1 schimb, Sambata-Duminica.

CE SI DE FORTA

Personalul de executie
cy

relefon: 021/334.30.10, Fax: 02
od Fiscal : 43406850

-mail-_office@spitalulsfiuca ro

Website: www_spitalulsfluca ro

o B W W

Prestatorul va asigurd
stalaiilor electrice si de fortg.

cele mai noi procedee, metq

“Document care conting d.
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Administratia Spitalelor si Serviciitor Medi

Pentru asigurarea sd
Prestatorul trebuie §

executie instalatii electrice d
lucra in implementarea cont

Experienta: minim
Program: asigurare

CENTRALA TERMICA, }

rviciilor, ofertantul va utiliza numai personal calificat in specializarea

solicitatd in Caietul de Sarcini, autorizat, si instruit in domeniile solicitate.

a faca dovada atestirii ANRE certificat tip “B” pentru proiectare si
e joasd tensiune atdt pentru societate cat si pentru electricienii care vor
actului, nominalizati in oferta tehnica.

Calificare: electrician (se solicita autorizare ANRE pentru minim 2 electricieni)

B ani in domeniul de activitate
a permanentei 24 ore de luni pani duminica

NSTALATIILE TERMICE, INSTALATIILE SANITARE SI

INSTALATII ST ECHIPAN

IENTE AER CONDITIONAT

Prestatorul va asigura
ermice, a instalatiilor termic
gnstala'giilor/echipamentelor d
Personalul de executi
u cele mai noi procedee, me
Pentru asigurarea se
olicitata in Caietul de Sarcin
Structura personalului

¢
qQ
ste:

Calificare : Instalator frig

Program: asigurarea p

Calificare: Instalator sanit
Experienta: minim 3 a
Program: asigurarea p

Calificare: specialist cu at
Experienta: minim 3 a

Program: asigurarea pq

Calificare: personal autori]

personalul de executie care va presta serviciile de mentenantd a centralei
e si a instalatiilor sanitare de apa rece si apa calda menajera, precum si a
e aer conditionat.

e utilizat in indeplinirea contractului, trebuie sa fie instruit si familiarizat
odologii, solutii si echipamente din domeniu.

viciilor, ofertantul va utiliza numai personal calificat in specializarea
I, autorizat, si instruit in domeniile solicitate.

alocat pentru indeplinirea contractului,

btehnist

Experienta: minim 3 ani in domeniul de activitate

prmanentei 24 ore de luni pana duminica

ar
hi in domeniul de activitate
prmanentei 24 ore de luni pana duminica

pstat RSVTI
hi in domeniul de activitate
rrmanentei 24 ore de luni pana duminica

rat ANRE

Experienta: minim 3

i in domeniul de activitate

a
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(]

O o

Program: asigurarea

Experienta: minim 3
Program: asigurarea pj

Calificare: Lacatus
Experienta: minim 3 4

Program: asigurarea p

Calificare: muncitor repar:
Experienta: minim 3 a
Program: asigurarea pg

Calificare: Sudor ocaziona
Experienta: minim 3 4
Program: asigurarea p

Calificare: Fochist autorizg
Experienta: minim 3 2
Program: asigurarea p

Calificare: Muncitor necali
Experienta: nu se solig
Program: asigurarea p

Prestatorul va face dovadg
bntractului.

Intervalul orar de prestare
ctivitatilor necesare, vor fi
ctivitate si va fi comunicat py

Protectia muncii si PSI
1. Masuri de protectie a

Document care contine

§

1

f

Website: www _spitalulsfluca.ro
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permanentei 24 ore de luni pana duminica

Calificare: Tamplar pvc/aluminiu/lemn

ini in domeniul de activitate
ermanentei 24 ore de luni pana duminica

ni in domeniul de activitate

crmanentei 24 ore de luni pana duminica

k(i (zugrav/fafantar)
ni in domeniul de activitate
prmanentei 24 ore de luni pana duminica

|
ni in domeniul de activitate

ermanentei 24 ore de luni pana duminica

t ISCIR
ni in domeniul de activitate
ermanentei 24 ore de luni pana duminica

ficat (manipulant marfa)
ita
ermanentei 24 ore de luni pana duminica

angajarii intr-o forma legala a personalului alocat pentru indeplinirea

a activitatii pentru fiecare categorie de personal, tipul si cantitatile
stabilite de beneficiar in functie de necesitatile curente si volumul de
estatorului inainte de incheierea contractului.

muncii
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Administratia Spitalstor st Serviciior Medicais Bucuresti

SPITALUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

precum si cercetarea even
acestuia.

respectate cerintele referitoarg

le echipamente;

semnate individual.
Manevrele corespunzitoarg

Cestuia in fisele individuale:

l. Prestatorul are obligatia si ia toate masurile de asigurare pe linia protectiei muncii si P.S.I.
autorizarea, instruirea perstnalului propriu, acordarea echipamentului de lucru si protectie etc,

ualelor accidente de munca si inregistrarea acestora, pe cheltuiala

D, Prestatorul are obligatia de a respecta protectia, siguranta si igiena muncii, astfel:
Pe toatd durata de exploatafea instalatiilor (inclusiv revizii, reparatii, inlocuiri, dezinfectari), vor fi

la protectia, securitatea si igiena muncii;

Verificarile, probele si inc¢rcarile echipamentelor componente ale instalatiilor, vor fi efectuate
espectandu-se instructiunile specifice de protectie a muncii invigoare, pentru fiecare categorie

Prestatorul, care efectueazi s eviciile, are obligatia sa asigure:
- luarea de masurilor qrganizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a muncii:

- realizarea instructajului de protectie a muncii pentru tot personalul de exploatare si
consemnarea acestuja in fisele individuale sau alte formulare specifice care urmeazi si fie

intretinerii vor fi efectuate numai de personal calificat;

lonele periculoase sau cele inj care se efectueazi revizii sau lucrari de intretinere, se ingradesc si
e avertizeaza, interzicandu-s¢ accesul persoanelor neautorizate;
Aasurile de protectia muncii,jmentionate, nu sunt limitative si se vor completa cu masurile de

7
S
N
protectie a muncii specifice, cuprinse in instructiunile de exploatare ale instalatiilor respective,
care se vor afisa la locul de mpinca.

3

1

a

. Prestatorul are obligatia sa hsigure:

calizarea instructajului de protectic a muncii a intregului personal de executie si consemnarea

-luarea de masuri organizator|ce pentru crearea conditiilor de securitate a muncii: zonele cu instalatii
in probe sau zonele periculoake se ingradesc si se avertizeaza, interzicandu-se accesul altor persoane

decét cele autorizate;

gontrolul aplicarii si respectfirii de citre intreg personalul muncitor a normelor si instructiunilor

specifice protectiei muncii;

~verificarea cunostintelor asupfa normelor si masurilor de protectie a muncii.
4} Prestatorul are obligatia ga respecte de protectie a muncii si P.S.I. pe intreaga perioada a

desfasurarii serviciilor.

“Document care contine d
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intretinere, echipament d¢

direct raspunzitor.
7. Pentru fiecare instalatie

163/2007.

1. Prestatorul are obligatia
stingere a incendiilor, pe

[ A4

Obligatiile si raspunderi
3. Prestatorul are obligatig

4. Raspunderile privind prey
3. Prestatorul are obligatia d

exploatérii instalatiilor, ve
6. Prestatorul are obligatia
flacara, topire de material
efectueaza aceste lucrari.

Alte preciziri

Interventiile de urge

5. Prestatorul de servicii arg obligatia de a asigura personalului care participa direct la serviciile de

protectie a muncii adecvat.

6. Pentru orice accident sufvenit in timpul si din cauza naturii lucrdrilor, Prestatorul de servicii este

in parte la loc vizibil se vor afisa instructiuni specifice de protectie a
muncii si aparare impotr{va incendiilor, conform art. 23 lit.c) din Normele aprobate cu OMAI nr.

2. Prevenirea si stingeren incendiilor pe durata exploatarii instalatiilor
sa ia toate masurile necesare respectarii reglementérilor de prevenire si

ntreaga duratd de exploatare a instalatiilor;

e, privind prevenirea si stingerea incendiilor, revin Prestatorului care

efectueaza exploatarea injtalatiilor;

ca, pe durata reviziilor, reparatiilor, inlocuirilor si dezafectarilor

instalatiilor sa fie respectate toate masurile specifice de prevenire si stingerea incendiilor:

enirea si stingerea incendiilor revin Prestatorului;
a, personalul care exploateaza instalatiile va fi obligatoriu instruit pentru

prevenirea si stingerea ingendiilor, inaintea darii in exploatare a instalatiilor si periodic, in timpul

rificAndu-se insusirea cunostintelor;

ba nainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu

e hidroizolante etc), se va efectua un instructaj special personalului care

nta:

In cazul aparitiei unot

jo )

aca situatia o impune prin ed

w

AU sa stopeze avaria pentru 1
1 intervind in maxim doua or

%]

Sos. Berceni nr. 12 Sector 4 Buc

“od Fiscal ; 4340650
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avarii prestatorul va actiona imediat prin personalul aflat in locatie, iar
hipe de interventie specializate, incat in cel mai scurt timp sa remedieze
educerea efectelor negative ale acestora. Echipele de interventie trebuie
e de la notificarea verbal /scrisa.

Prestatorul este obligat sa cunoasci si sa respecte urmatoarele legi si normative, fara a se

limita la acestea:
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Pentru Constructii:
1. Legeanr. 10/1995 privind
2. GT 059-03 Ghid priy

calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare
ind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii

3. NP 61-02 Normativ pentn
4. Normativ pentru executarg
b. C56-85 Normativ privind
acestora

aferente
/. C 56-2002 Normativ pq
constructiilor.
8. Normativ pentru proiectard
). GP 043-99 Ghid privind
¢analizare utilizand conducte

Pentru instalatii si refele eleq

ferente cladirilor civile si de
. 19/1-1996 Normativ pentry
- NP 17-02 Normativ pentry
/c.asi 1500 Ve

PP T T 2 N W o

Rentru lucrdri de zidarie/zug

zidarie
2. Normativ P2-85 - Normat

bntractului.

(]

nr.10/1995 privind calitatea ln

Prestatorul este obligaf

constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri.
proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din cladiri.
ra lucrarilor de zugraveli si vopsitorii C.3 -76

verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente

b. C 16 - 1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii si a instalatiilor

ntru verificarea calitagii si receptia lucrdrilor de instalatii aferente
ba si executarea instalatiilor sanitare 19-94
proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si

din pve, polietilena si polipropilena

trice si sanitare

1. 118/1-2001 Normativ pemtru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de curenti slabi

productie.
exploatarea instalatiilor sanitare.

proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000

raveli:

1. Normativ NP036-2014 - Cod de practica privind executarea si urmdrirea executiei lucrarii de

v privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie

3. Normativ pentru executar¢a lucririlor de zugraveli si vopsitorii C3-76

sa respecte toate reglementarile legale care privesc implementarea

Bos. Berceni nr.12 Secter 4 Buc

Cod Fiscal - 4340650
--mail:_office@spitalulsfluca ro
Website: www spitalulsfluca.ro
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SPITALUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

—

Receptia calitativa
imputemnicit de ofertant si

Daca serviciul nu ¢
dreptul sa refuze plata servidji

In cazul pieselor de |
proces verbal de receptie ce

ale lunii ulterioare executiei 4
¢atre ambele parti.
defectuoasa a obligatiilor co

cauza.

YII. RISCURI IN MODUI
Riscurile aferente implement:

Mecanismele de plata,

VL. RECEPTIA SERVICI|LOR
e va face de citre autoritatea contractanti in prezenta unui delegat

a comisiei de receptie numitd la nivelul autoritatii contractante, prin
incheierea unor procese-verhale de prestare a serviciilor, semnate, fird obiectii de citre ambele parti.

respunde cerintelor din caietul de sarcini, autoritatea contractanti are
ilor prestate.

chimb, ce le inlocuiesc pe cele constatate a fi defecte, se va intocmi un

va fi semnat atdt de un reprezentant (comisia de receptie) al autoritatii

contactante cat si de un reprgzentat imputernicit al ofertantului
VII. MODALITATEA DE PLATA

Plata se va face in coptul de trezorerie al ofertantului in termen de 60 zile de la data acceptarii
51 Inregistrarii facturii la sediul autoritatii contactante. Factura se depune in termen de 5 zile lucritoare
erviciilor.

Factura va fi insotitd |de procesele-verbale de receptie a serviciilor, semnate fard obiectiuni de

stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea

htractuale sunt prezentate si detaliate in Contractul pentru procedura in

. DE GESTIONARE AL CONTRACTULUI
irii contractului ce cad in responsabilitatea Autoritatii Contractante:

I'ipul de risc ]

Rise

Modalititi de gestionare

De natura Neindeplinin

¢ontractuala asumate

ca obligatiilor

Monitorizarea contractului din punct de vedere cost-
calitate si timp de prestare a serviciilor. Neacceptarea
schimbarii specificatiilor tehnice sub nivelul impus prin
documentatia tehnica. Solutionarea pe cale amiabila sau
prin intermediul instantelor judecatoresti.

si care condu

masura incat

Aparitia unop
care nu au putut fi prevazute
la data inchei
clauzelor confractuale in asa

contractului r

circumstante

achizitiona serviciile de la ofertantii clasati pe locurile
erii contractului |sau 3.

C la modificarea

ndeplinirea

Espectiv ar fi

Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia contractul siva

2
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SPITALUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”
contrard achizitorului.

De natura Prestarea def servicii Respectarea specificatiilor tehnice, prestarea de servicii

tehnica neconforme conform ofertei tehnice declarate si respingerea de citre

Autoritatea Contractanta a serviciilor neconforme.
De natura Neplata la tgrmen a facturilor [Monitorizarea permanenta a platilor, cu repectarea
financiara termenelor de plata si evitarea intarzierilor la plata.
Achizitorul va plati penalitati in cuantum de 0,01% din
plata neefectuata pe zi de intarziere.

De timp Imposibilitatea prestarii Achizitorul trebuie sa se asigure ca termenul la care
serviciilor laj termenele trebuie sa presteze serviciile este unul real care poate fi
solicitate respectat astfel incat sa nu genereze intirzieri in

desfasurarea activititilor.
Intarziere in prestarea Prestatorul are obligatia de a notifica, in timp util
serviciilor achizitoul despre orice intarziere in prestarea serviciilor.
Modificarea datei/perioadelor asumate de prestare se face
cu acordul partilor.
Achizitorul | in functie de situatiile concrete va accepta
intdrzierea prin semnarea unui act aditional privind
prelungirea termenului de prestare sau va rezilia
contractul si va achizitiona serviciile de la ofertantii
clasati pe locurile 2 sau 3.
In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o
prelungire a termenului de prestare, orice intirziere in
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a
solicita penalitati Prestatorului in cuantum de 0,01% din
totalul de plata aferent lunii in curs, pentru fiecare zi de
intarziere.
IX. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE iIN

o

MIPLEMENTAREA CONTRACTULUI

"Document care contine date cu caracter personal protgjsts de Regulamentyl general de Proteciie a Datelor (1/E675/ 205"
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LUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

Autoritatea contracta
orice informatii si/sau docun
Autoritatea contracta
pentru furnizarea informatii
realizarea Contractului.

Autoritatea contracta
Castigator, in termenul siin ¢

gontractului si incd 3 luni d

ermene precise de lacaz la ¢

erintele caietului de sarcin

[ o)

Piesele de schimb sau
i care le vor inlocui pe cele
oravea o perioada de garant

< %N

G

—

ncheierea contractului, achiz
nterventia instantelor judecit

—

X

fertantul avand obligatia de
si
Se va face dovada con
ietul de sarcini.
Prestatorul va pune
lificarilor — in copie.

Nu se accepta descrie

Cg
C4
o

el
te

aborare a propunerii tehnic

od Fiscal : 4340650
-mail:_office@spitalulsfluca.ro
Vebsite: www spitalulsfluca.ro

s T e (1)

X. GARANTIA SERVICII}

Garantia pentru serv|

Ofertantul are obliga

uantum de 5% din valoarea ¢

In cazul in care furniz
efecteaza in mod repetat, as

[I. MODUL DE ELABORA
Propunerea tehnica tr

de a-si asuma toate celelalte]

tnul "conform caietului de sa

hnicd nu trebuie si aibi carag

Vocument care conting _z~/5|f5
0s. Berceni nr.12 Sector 4 Bucuy
elefon: 021/334.30.10, Fax; 021

1ta va pune la dispozitia ofertantului declarat castigdtor, cu promptitudine,
entele care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.

ntd va colabora, atat cat este posibil, cu ofertantul declarat castigator
or pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru

nta se obligd sa plateasca pretul Contractului citre ofertantul decrat
pnditiile stabilite in documentatia de atribuire.

LOR

ciile prestate decurge de la data efectuirii acestora, pe toatd durata
> la expirarea acestuia, cu exceptia situatiilor in care legislatia prevede
n7.

fia de a garanta ci serviciile prestate prin contract sunt conforme cu
, totodata in acest sens constituindu-se garantia de buna executie in
ontractului .

subansamblele achizitionate, in vederea remedierii defectiunilor constate
efecte precum si manopera (operatiunile aferente efectuirii reparatiilor)
¢ de minim 12 luni de la data inlocuirii.

orul nu isi executa obligatiile cu privire la garantii sau daca produsul, se
tfel incat achizitorul nu il poate utiliza in scopurile avute in vedere la

itorul poate considera contractul desfiintat de plin drept, fira a fi necesara
bresti.

\RE A PROPUNERII TEHNICE

ebuie sd corespundd cerintelor din caietul de sarcini, in acest sens,
p prezenta in propunerea tehnica toate caracteristicile solicitate, precum
cerinte din caietul de sarcini.

formitatii serviciilor care urmeaza a fi executate cu cerintele previzute in

la dispozitia Beneficiarului lista cu personalul angajat si dovada

tea specificatiilor din propunerea tehnici a ofertant

rcini",

ului cu sintagme de
ne insusim caietul de sarcini ” s.a.m.d., o astfel de modalitate de
urmand a conduce la declararea acesteia ca neconforma. Propunerea
ter general.

¢
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LUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

Specificatiile tehnicd

Se vor depune, in m¢
Fisa de informatii gg
inregistrare, cont de t

—

prestate

Cerinte firma autorizata:

RSVTI - operator RS

stingere a incendiilor

ipsa unui/unor documente
aiet de sarcini poate duce la

o

X

ridic de angajare in contract

pPi

Document care conting

Autorizatie ISCIR con
RSL (cu personal tehn
RVT (cu personal tehi
Autorizatie MAI — pg

Autorizatie ANRE — e

II. MODUL DE ELABOR|
Lipsa formularului de

Propunerea financiara
evazutd in anuntul de achizifj

prevazute in prezentul Caiet de sarcini sunt minimale sl reprezintd

conditii obligatorii. in cazul ferespectirii acestora, ofertele vor fi declarate neconforme.

bd obligatoriu, urmatoarele documente:

nerale ( date complete despre firma: adresa, reprezentant legal, date de
rezorerie, telefon, fax, e-mail);

2. Certificat constatator pmis de Oficiul Registrului Comertului;

3. Certificat de inregistriire emis de Oficiul National al Registrului si Comertului;

4. Certificate fiscale ce probeaza plata taxelor si impozitelor (ANAF, Taxe si impozite locale)

5. Autorizatie de functignare ISCIR

6. Certificat de calitate ISO 14001:2004 si ISO 9001:2008

7. Dovada privind incadfarea cu personal calificat si autorizat ISCIR

8. Calificare instalator fifigotehnist

9. Atestat electrician autprizat ANRE

10. Autorizatii sau alte dqcumente pe care ofertantul le considera necesare pentru natura serviciilor

form prescriptiilor tehnice: PT A1-2010, PT C11-2010
ic de specialitate, supraveghere lucrari);

ic responsabil cu verificarea tehnica);

VT persoana juridica

ntru proiectarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si

2

¥

xecutie instalatie gaze naturale in regim de joasa presiune

din cele enumerate mai sus sau n

erespectarea cerintelor din prezentul
respingerea ofertei ca neconforma.

ARE A PROPUNERII FINANCIARE

oferta reprezintd lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului
ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.
va fi prezentata numai pana la data limita de depunere a ofertelor

E

11 e
(2 ey personal proteatsde Regulamentsl geners) de Provectie a Detelor (U678 206
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SPITALLUL DE BOLI CRNCE “SF. LUCA”

Se va completa Forn
serviciilor executate.

Evaluarea ofertelor se

estimatd. Se va preciza valo
YECIMALE.

Criteriul de atribuire

MAI SCAZUT.

alin 3 lit.(a) si alin.3.1 din Le

hularul de Oferta, care se va intocmi avand in vedere valoarea totald a

va realiza prin compararea propunerilor financiare cu valoare maxim
area totala aferentd serviciilor, in lei, fara TVA, CU MAXIM DOUA

XIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

utilizat pentru atribuirea acestui contract este in conformitate cu art.]87
gea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare — PRETUL CEL

Sef'Serviciu Tehnico — Administrativ
Laure%]tiu PISICA

(R

r-mail:_office@spitalulsfluca.ro
Nebsite: www spitalulsfluca ro
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