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CAIET DE SARCINI
privind achizitia de lucrari de automatizare a centralei termice compusa din 2 cazane de producere apa calda cu
furnizare de materiale si montaj inclus, cu aviz ISCIR.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constitutie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza Propunerea tehnicd si Propunerea financiara de
catre fiecare operator economic, in conformitate cu necesitdtile Achizitorului.

Acestea definesc, dupd caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ si tehnic precum si sisteme de asigurare
a calitatii, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Cerintele impuse in Caietul de sarcini vor fi considerate minime si obligatorii. n acest sens, orice oferta
prezentata care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini va fi luatd in considerare, dar numaiin
masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din
Caietul de sarcini.

Orice ofertd de furnizare produse care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintd caracteristici

tehnice inferioare celor prevadzute in acesta sau care nu satisfac cerintele impuse in acesta, va fi respinsa ca
neconforma.

L. SCOPUL ORGANIZARII PROCEDURII

Atribuirea contractului de furnizare de lucréri de automatizare a centralei termice compusa din 2 cazane
de producere apa caldd ce deservesc spitalul cu furnizare materiale si montaj inclus, cu aviz ISCIR.

Codul de clasificare CPV:45331 100-7- Lucrari de instalare sisteme de automatizare centrala termic.

11. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intrd in viguare de la data semnarii Contractului de atribuire si este valabil 5 luni
calendaristice de la data ordinului de incepere al lucrarilor.

1. OBIECTUL PROCEDURII
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Obiectul procedurii il reprezintd furnizarea de jucrari de automatizare a centralei termice compusd din 2
cazane cu furnizare de materiale si montaj inclus, cu avizare ISCIR cu respectarea specificatiilor tehnice din
prezentul CAIET DE SARCINL

IV. VALOAREA LUCRARILOR PRESTATE:
176 000 ron fara TVA.

V. SPECIFICATII TEHNICE

Situatia existenta ;

Spitalul este dotat cu o centrald termica de furnizare apa calda si apa pentru inclzire dotata cu:
e Cazane tip YGNIS= 2 buc
e Arzatoare pe gaz tip RIELLO= 2 buc
e Vasexpansiune =2 buc
e Boiler apa calda= 1 buc
e Distribuitor = | buc
e Robineti de inchidere ( tur-retur)= 8 buc

e Tablou electric de distributie en electricd= | buc

-Oferta tehnic3 va contine urmatoarele documente:
A. Proiectare:

1. Executie proiect instalatii automatizare pentru obtinere regim de functionare nepermanenta tip S1-Sp-24
avizat ISCIR — RADTA, conform PT C11:2010.

2. Documentatie tehnica pentru instalare cazane apa calda conf. PT €9:2010 avizata ISCIR — RADTI /A si
obtinere aviz de functionare in regim nepermanent de la ISCIR.

B. Executia lucrarilor conform proiect, vor consta in:
1. Instalare kit supraveghere functionare cazane, pe fiecare cazan (2 buc).
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2. kitul de supraveghere va contine aparatura locala suplimentara pentru indeplinirea conditiilor de
supraveghere la 24 de ore (2 presostate max./min, dispozitiv de sesizare lipsa apa WMS-WP6, a doua sonda de
temperatura maxima pentru cazan).

3. Montaj echipamente si executie instalatii electrice pentru conexiuni aparate Jocale noi la tabloul de
supraveghere automatizata si la semnalizari externe stare functionare central termica (detector de fum, CO
CH4, presostat gaz, ventilator aer uzat si Tablou Electric complet echipat.

4. Punere in functiune a instalatiei noi in centrala termica.

5. Intocmirea documentatiei tehnice si obtinerea tuturor avielor de functionare ISCIR pentru centrala termica
in regim de supraveghere nepermanenta tip S1-Sp-24, furnizorul fiind pe deplin raspunzator de obtinerea
tuturor avizelor legale de functionare in sigurantd a centralei termice.

6. Inlocuit vase de expansiune 500 | — 2 buc, (1 nefunctional si neautorizat, 1 neautorizat, conform Comunicat
ISCIR din 08.09.2022 referitor la autorizarea/admiterea functionarii vaselor de expansiune inchise cu
membrana si hidrofoarelor)

JIn conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. d) din Hotdrarea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificarile
si completérile ulterioare, ISCIR autorizeaza, in conformitate cu cerintele tehnice si in conditiile stabilite in
prescriptiile tehnice, functionarea recipientelor, cu exceptia celor de categoria stabilitd conform prevederilor
Hotararii Guvernului nr. 123/2015, cu modificarile ulterioare, prevazute la lit. A, pct. 2 din anexa nr. 1 la
Hotdrarea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare (inclusiv vase de expansiune
inchise cu membrani si hidrofoare care se incadreaza in categoriile Il, Il sau IV)”

Ofertantii au obligativitatea de a prezenta pentru serviciile ofertate urmatoarele:

1. Fisa tehnic#/catalogul/pliantul produsului trebuie si contina cel putin urmatoarele informatii: denumirea
produsului, producitorul, locul de fabricatie si indicatorii de performantd in conformitate cu specificatiile
inscrise in caietul de sarcini.

2.Fisa tehnicd/catalogul/pliantul trebuie s fie tradusa in limba roménd si sa aiba atasat documentul din care
a fost facutd traducerea, si contind numele si prenumele persoanei Imputernicite si sa fie semnate si stampilate.

3.Fisa tehnica/catalogul/pliantul trebuie sid permitd verificarea conformititii serviciilor ofertate cu
specificatiile inscrise in caietul de sarcini.

4. Produsele trebuie si indeplineasca toate conditiile legale pentru introducerea pe piatd si punerea in
functiune/instalare a acestuia pe teritoriul Romaniei.

5. Produsele trebuie sa aiba marcaj European de conformitate.

6. Obtinerea avizului ISCIR de functionare a centralei termice in regim de supraveghere nepermanent.

7. Declaratie proprie cu privire fa respectarea normelor privind Protectia Muncii si PSL

-Operatorul economic va pune la dispozitia Autoritatii contractante, manualul de utilizare al produsului in
limba romana si va face training pentru instruirea personalului care constd in demonstratia functionarii si a
fluxului technologic pentru fiecare metoda de utilizare.
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SPITALUL DE BOLI CRONICE "SF. LUCA"

VLATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATIL CONTRACTANTE iN
IMPLEMENTAREA CONTRACTULUIL:

Autoritatea contractanta va asigura accesul la spatiul unde vor fi montate si puse in functiune aparaturile
/ componentele necesare.

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia ofertantilor declarati castigatori, cu promptitudine, orice
informatii si/sau documentele pe care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractanti va colabora, atit cit este posibil, cu ofertantul declarat cstigitor pentru

furnizarea informatiilor pe care acesta din urmd le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea
Contractului.

VII. RISCURILE CE POT APAREA iN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A
CONTRACTULUL

- Va imputa penalitati de intarziere contractantului, o suma echivalentd cu o cotd procentuald de 0.01% pe zi de
intarziere din valoarea obligatiilor neefectuate, pentru orice incalcare culpabild a contractului subsecvent;

- Va emite certificat negativ privind indeplinirea obligatiilor contractuale in cazul in care contractantul si-a
incalcat grav obligatiile contractuale.

Riscul identificat in legatura cu Autoritatea contractantd constd in plata cu intarziere a facturilor fiscale.

- Autoritatea contractantd va efectua demersurile sd achite in termen toate facturile acceptate la plata.

VIII. GARANTIA PRODUSELOR
Ofertantul va garanta lucrarile de automatizare a centralei termice compusd din 2 cazane de producere
apa calda cu furnizare de materiale si montaj inclusiv obtinerea avizului ISCIR de functionare cu indeplinirea
tuturor obligatiilor contractuale in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in conformitate cu legislatia n
viguare pentru o perioada de 2 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie.

IX. RECEPTIA SI VERIFICAREA
-Receptia calitativa si cantitativa se va face de citre autoritatea contractantd in prezenta unui delegat
imputernicit de ofertant si a comisiei de receptie numita la nivelul autoritatii contractante.
-Receptia se va finaliza prin semnarea fard obiectiuni de citre autoritatea contractanta si a delegatului
din partea ofertantului a unui Proces-Verbal de receptie a probelor de functionare, incluzand si avizul ISCIR si
documentatia tehnica aferentd.

X.  MODALITATEA DE PLATA
_Plata se va face in termen de 60 zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului.
-Factura va fi insotita de:
e -Procesul-verbal de receptie a serviciilor prestate.
o -Mecanismele de plata, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea
defectuoasa a obligatiilor contractuale sunt prezentate si detaliate in modelul de Contract pentru
procedura in cauza.

Ajustarea pretului - Pretul ramane ferm pe toatd durata contractului.
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SPITALUL DE BOLI CRONICE "SF. LUCA"

XI. CRITERIU DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea acestui contract este in conformitate cu art. 187 alin.3
lit(a) Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare -PRETUL CEL MAI SCAZUT.

intocmit
Ing. Pisicd Laurentiu Virgil
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